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Easy Airlink WallGUIDA RAPIDA INSTALLAZIONE

Il kit Easy AirLink Wall è composto da:
• Modulo Easy Airlink Wall (1)
• Interfaccia RS232-RS485 (2)
• Antenna GSM (3)
• Alimentatore 12Vdc (4)
• Guida rapida di installazione

Easy AirLink Wall
Il modem Easy AirLink Wall è un modem GSM/GPRS e quindi 
per il suo funzionamento necessita di una SIM card.
La richiesta del PIN della SIM card deve essere disabilitata.
Nell’Easy Airlink Wall sono presenti:
• 1 connettore SMA femmina per il collegamento dell’antenna  (A)
• 1 led di colore verde che svolge la funzione di “status indicator”  (B)
• 1 pulsante di reset  (C)
• 1 porta SIM card  (D)
• 1 morsetto a 7 vie per il collegamento dell’alimentazione (E)
• 1 connettore a 10 poli per il collegamento dell'interfaccia RS232-RS485 (F)

Interfaccia RS232-RS485
L’interfaccia RS232-RS485 è di collegamento tra il modem ed il 
contatore elettrico.

Nell'interfaccia RS232-RS485 sono presenti:
1  - Connettore DB9 femmina per connessione RS232
2 - Morsetto estraibile 3 poli per connessione RS485
3 - DIP switch o jumper (SW1, SW2, SW3) per selezione tipo
 interfaccia e selezione baud rate
4 - Cavetto flat con connettore a 10 poli per il collegamento al modem 
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Per maggiorni informazioni: https://www.youtube.com/watch?v=CKJ8ia20XVM

Led "status indicator" (B)
Nella tabella che segue è riportato il funzionamento del led 
"status indicator" del modem.

Pulsante di reset (C)
Premendo brevemente il pulsante di RESET con la punta di una 
matita, si esegue un reset del modem.
Premendo e mantenendo premuto il pulsante di RESET fino a 
che non si vede una sequenza di 7 lampeggi veloci consecutivi 
sul led di "status indicator" (B), si ripristinano i valori di default 
della porta seriale del modem (115200 bit/s N81).

Stato modem Stato LED Descrizione
Spento Spento Il modem è spento

Acceso 5 lampeggi ripetuti

Problemi sulla SIM card (es: 
SIM card scaduta o non inserita, 
richiesta PIN attiva) o registrazione 
SIM negata

Spento Il modem è acceso, ma non registrato nella rete GSM
Acceso fisso Il modem è acceso e registrato nella rete GSM, segnale ottimo
Lampeggio lento Il modem è acceso e registrato nella rete GSM, segnale buono
Lampeggio medio Il modem è acceso e registrato nella rete GSM, segnale medio
Lampeggio veloce Il modem è acceso e registrato nella rete GSM, segnale scarso

SW1, SW2, SW3 possono essere di tipo DIP switch o di tipo jumper 
e configurano l'interfaccia RS232-RS485. SW1 configura il tipo di 
connessione (RS232 o RS485). SW2 e SW3 vanno usati solo se 
è configurata la connessione RS485 e configurano nell'interfaccia 
RS232-RS485 il baud rate della porta seriale RS485. Nelle figure 
che seguono sono illustrate tutte le possibili configurazioni.
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L'interfaccia RS232-RS485 va collegata al modem Easy AirLink 
Wall come mostrato nelle seguenti immagini:
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Affinché il modem Easy AirLink Wall sia usato secondo la 
delibera 595/2014/R/eel è necessario provvedere alla sua 
configurazione prima dell'installazione.
Fare riferimento alla successiva sezione di questa guida per tale 
procedura di configurazione.

Per accedere meglio a SW1, SW2, SW3, è possibile aprire la 
scatola plastica nera dell'interfaccia RS232-RS485 agendo su 
una delle due fessure presenti sui due lati della scatola.
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Configurazione del modem Easy AirLink per la delibera 
595/2014/R/eel
A seguire la procedura per la configurazione del modem Easy 
AirLink Wall per la delibera 595/2014/R/eel.
Per eseguire tale procedura non è necessario:
• inserire la SIM card nel modem;
• avvitare l'antenna al modem.
Per eseguire la configurazione del modem sono necessari:
• un PC con sistema operativo Windows dotato di una porta USB;
• un adattatore USB / RS232 (non fornito, da non confondere con

l'interfaccia RS232-RS485 fornita con il kit);
• il software gratuito ClearTerminal di ClearConnex (scaricabile al

link: http://www.clearconnex.com/system/files/ClearTerminal.exe );
• il file configure_modem_Easy_Airlink.zip (scaricabile al link:

www.shitektechnology.com/download/configure_modem_Easy_Airlink.zip)

1. Preparazione PC
1. Copiare il file configure_modem_Easy_Airlink.zip in una

cartella del disco rigido del PC.
2. Scompattare il file zip ed estrarre i file in esso contenuti

copiandoli nella cartella prima creata.

2. Collegamenti
1. Collegare l'adattatore USB / RS232 ad una porta USB del PC.

Se l'area di notifica della barra delle applicazioni di Windows
mostra l'installazione di un nuovo driver, attendere il
completamento di tale operazione. Se si aprono delle finestre
che avvisano dell'installazione di un nuovo driver, clliccare su
eventuali richieste di conferma ed attendere il completamento
di tale operazione.

2. Alimentare il modem Easy Airlink Wall.

3. Preparazione software ClearTerminal
1. Avviare il software  ClearTerminal sul PC (ClearTerminal.exe)
2. Cliccare sul pulsante "OK" per chiudere la finestra "Available

From ClearConnex".
3. Selezionare il menu "File → Load Settings from File...", si

apre la finestra "Load Settings from...".
4. Selezionare il file configure_modem_Easy_Airlink.cts,

quindi cliccare sul pulsante "Apri" in modo da caricare
i settaggi del software necessari.

5. Ingrandire a tutto schermo la finestra del software ClearTerminal
 in modo da visualizzare per intero la barra verticale a sinistra con
i relativi pulsanti. In funzione della risoluzione del monitor del PC
utilizzato, è possibile che gli ultimi pulsanti in basso della barra
verticale a sinistra non siano visualizzati. Per visualizzare questi
pulsanti nascosti, cliccare sull'area in basso a sinistra della finestra
del software ClearTerminal indicata in figura.

4. Porta COM nel software ClearTerminal
1. Nel software ClearTerminal selezionare il menu "Connection

→ New Connection", si apre la finestra "New Connection".
In "Available Serial Ports" è visualizzato l'elenco delle porte
COM attualmente disponibili sul PC.

2. Per individuare la porta COM associata alla porta USB a cui
è collegato l'adattatore USB / RS232, scollegare l'adattatore
USB / RS232 dalla porta USB del PC. Attendere fino a che
nell'elenco delle porte COM disponibili visualizzato in "Available
Serial Ports" viene rimossa una delle porte COM presenti in tale
elenco. Ricollegare quindi l'adattatore USB / RS232 alla porta
USB del PC. La porta COM prima rimossa riapparirà nell'elenco
delle porte COM disponibili.

3. Selezionare la porta COM individuata nel punto precedente
(corrispondente alla porta USB a cui è collegato l'adattatore
USB / RS232).

4. Verificare che i settaggi della porta COM impostati siano:
Baud rate:  115200
Data bits:  8
Stop bits:  1
Parity: None
Flow control: None

5. Cliccare sul pulsante "Connect" per aprire la porta COM
selezionata con i settaggi impostati. Sulla barra di stato in
basso a sinistra appare l'indicazione della porta COM appena
aperta con i settaggi corrispondenti (es. COM5 115200-8-N-1).

6. Ora il software ClearTerminal è collegato con il modem
attraverso la porta COM selezionata.

5. Configurazione modem
Durante i passaggi che seguono, il modem viene resettato
alcune volte. Quando avviene un reset del modem, sull'area
nera della finestra del software ClearTerminal può apparire per
qualche secondo una lunga sequenza di caratteri casuali che
può nascondere la risposta "OK" attesa dal modem. Prima di
passare al punto successivo, ripulire l'area nera da questi
caratteri selezionando il menu "File → Clear Screen Buffer" (in
alternativa premere i tasti Shift + Canc della tastiera del PC).

Nel software ClearTerminal:

1. Cliccare sul pulsante "1 - AT" presente nella barra verticale a
sinistra. Attendere la risposta "OK" dal modem.

2. Cliccare sul pulsante "2 - AT+WOPEN=0" presente nella
barra verticale a sinistra. A seguito di questo comando, può
avvenire un reset del modem. Attendere la risposta "OK" dal
modem.

3. Cliccare sul pulsante "3 - ATE0" presente nella barra
verticale a sinistra. Attendere la risposta "OK" dal modem.

4. Cliccare sul pulsante "4 - AT(and)F" presente nella barra
verticale a sinistra. Attendere la risposta "OK" dal modem.

5. Cliccare sul pulsante "5 - ATS0=1" presente nella barra
verticale a sinistra. Attendere la risposta "OK" dal modem.

6. Cliccare sul pulsante "6 - AT+WRST=1,"024:00"" presente
nella barra verticale a sinistra. Attendere la risposta "OK"
dal modem.

7. Cliccare sul pulsante "7 - AT+IFC=0,0" presente nella barra
verticale a sinistra. Attendere la risposta "OK" dal modem

Eseguire il punto successivo (8) solamente se il modem va 
collegato ad un contatore di marca Cewe, modello Prometer 
W oppure R.
8. Cliccare sul pulsante "8 - ONLY FOR "CEWE"" presente

nella barra verticale a sinistra. Attendere la risposta "OK"
dal modem

9. Cliccare sul pulsante "9 - AT(and)W" presente nella barra
verticale a sinistra. Attendere la risposta "OK" dal modem.

10. Cliccare sul pulsante "10 - AT+WDWL" presente nella barra
verticale a sinistra. Attendere la risposta "+WDWL: 0" dal
modem. Il modem si resetta. Verificare che il modem inizi ad
inviare il carattere – ogni secondo.

11. Cliccare sul pulsante "11 - DWL" presente nella barra
verticale a sinistra. Si apre la finestra Xmodem_1K ed inizia
il download nel modem del file SK0061__EASY_AIRLINK_
vX.Y.Z.dwl (dove X.Y.Z indica la versione firwmare di tale
file) segnalato dalla barra di avanzamento di colore verde.
Attendere la fine del download del file segnalata dalla
chiusura automatica della finestra XModem_1K. Il modem
riprende ad inviare il carattere – ogni secondo.

12. Cliccare sul pulsante "12 - AT+CFUN=1" presente nella
barra verticale a sinistra. Il modem si resetta. Attendere la
risposta "OK" dal modem.

Installazione del modem
1. Configurare il modem per la delibera 595/2014/R/eel

seguendo l'apposita procedura descritta più avanti.
2. Inserire la SIM card con richiesta del PIN disabilitata

nell'apposito alloggiamento del modem.
I contatti metallici della SIM card devono essere rivolti verso
la base di fissaggio del modem. 

3. Avvitare l'antenna al relativo connettore del modem.
4. Posizionare SW1, SW2, SW3 dell'interfaccia RS232-RS485

secondo le necessità come descritto in precedenza.
5. Collegare l'interfaccia RS232-RS485 al modem, se non già

collegata.
6. Collegare la porta seriale (RS232 o RS485) dell'interfaccia RS232-

RS485 al contatore elettrico.
7. Collegare l'uscita (+,-) dell'alimentatore AC/DC (230Vac / 12Vdc)

(non incluso nel kit) ai pin +12V e GND del morsetto a 7 vie del
modem.

8. Collegare l'alimentatore AC/DC alla rete elettrica.

Verificare inizialmente che il modem sia acceso e correttamente 
alimentato (accensione del led "status indicator"), quindi che il 
modem sia registrato nella rete GSM (led "status indicator" acceso 
fisso o con lampeggio regolare).
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13. Cliccare sul pulsante "13 - AT+WOPEN=1" presente nella
barra verticale a sinistra. Il modem si resetta. Attendere la
risposta "OK" dal modem

I 2 punti successivi sono da eseguire solo se la velocità di 
comunicazione della porta seriale del contatore elettrico a cui 
dovrà  essere collegato il modem è diversa da 115200 bit/s.
14. In funzione della velocità di comunicazione della porta

seriale del contatore elettrico a cui dovrà essere collegato
il modem, scegliere il pulsante "14.x - AT+IPR=yyyy"
corrispondente a tale velocità seriale.
I pulsanti disponibili e le relative velocità seriali sono:

- 14.a - AT+IPR=1200 1200 bit/s
- 14.b - AT+IPR=2400 2400 bit/s
- 14.c - AT+IPR=4800 4800 bit/s
- 14.d - AT+IPR=9600 9600 bit/s
- 14.e - AT+IPR=19200  19200 bit/s

Cliccare sul pulsante scelto. Attendere la risposta "OK" dal
modem. A seguito di questo comando il modem commuta 
la velocità di comunicazione della propria porta seriale 
alla velocità selezionata.

15. Modificare la velocità della porta COM impostata nel
software ClearTerminal impostandola pari alla velocità
seriale scelta nel punto precedente.
a. Nel software ClearTerminal selezionare il menu

"Connection→ Change Serial Port Settings ...", si
apre la finestra "Serial Port Options".

b. Selezionare come Baud rate il valore corrispondente
alla nuova velocità scelta (1200, 2400, 4800, 9600 o
19200).

c. Non modificare gli altri settaggi della porta COM.
d. Cliccare sul pulsante "Apply Changes" per applicare i

cambiamenti apportati modificando così la velocità
della porta COM alla nuova velocità selezionata.

Sulla barra di stato in basso a sinistra appare l'indicazione 
della porta COM aperta con i nuovi settaggi corrispondenti 
(es. COM5 9600-8-N-1). Ora il software ClearTerminal è 
collegato con il modem attraverso la porta COM selezionata 
alla nuova velocità seriale.

I 2 punti successivi sono da eseguire solo se il formato di carattere usato 
dalla porta seriale del contatore elettrico a cui dovrà essere collegato il 
modem è diverso da 8N1 (8 bit dati, None - nessuna  parità,1 bit di stop).
16. In funzione del formato di carattere usato dalla porta

seriale del contatore elettrico a cui dovrà essere collegato
il modem, scegliere il pulsante "15.x - AT+ICF=y,z"
corrispondente a tale formato di carattere. Spesso il
formato di carattere usato  dai contatori elettrici è 7E1 (7
bit dati, Even - parità pari, 1 bit di stop).
I pulsanti disponibili e i relativi formati di carattere sono:
- 15.a  - AT+ICF=3,4 (8N1)  8N1 (8 bit dati, None - nessuna parità, 1 bit di stop)
- 15.b  - AT+ICF=2,0 (8O1)  8O1 (8 bit dati, Odd - parità dispari, 1 bit di stop)
- 15.c  - AT+ICF=2,1 (8E1)  8E1 (8 bit dati, Even - parità pari, 1 bit di stop)
- 15.d  - AT+ICF=1,4 (8N2)  8N2 (8 bit dati, None - nessuna parità, 2 bit di stop)
- 15.e  - AT+ICF=6,4 (7N1)  7N1 (7 bit dati, None - nessuna parità, 1 bit di stop)
- 15.f  - AT+ICF=5,0 (7O1)  7O1(7 bit dati, Odd - parità dispari, 1 bit di stop)
- 15.g  - AT+ICF=5,1 (7E1)  7E1(7 bit dati, Even - parità pari, 1 bit di stop)
- 15.h  - AT+ICF=4,4 (7N2)  7N2  (7 bit dati, None - nessuna parità, 2 bit di stop)
Cliccare sul pulsante scelto. Attendere la risposta "OK" dal 
modem. A seguito di questo comando il modem commuta
il formato di carattere usato dalla propria porta seriale al
formato di carattere selezionato.

17. Modificare il formato di carattere impostato nel software
ClearTerminal impostandolo pari al formato di carattere
scelto nel punto precedente.
a. Nel software  ClearTerminal selezionare il menu

"Connection → Change Serial Port Settings ...", si
apre la finestra "Serial Port Options".

b. Selezionare come Data bits il valore corrispondente al
nuovo formato di carattere scelto (7 o 8).

c. Selezionare come Stop bits il valore corrispondente al
nuovo formato di carattere scelto (1 o 2) .

d. Selezionare come Parity il valore corrispondente al
nuovo formato di carattere scelto (None, Odd, o Even).

e. Non modificare gli altri settaggi della porta COM.
f. Cliccare sul pulsante "Apply Changes" per applicare

i cambiamenti apportati modificando così il formato di
carattere della porta COM al nuovo formato di carattere
selezionato.

Schemi di collegamento

Sulla barra di stato in basso a sinistra appare
l'indicazione della porta COM appena aperta con i nuovi
settaggi corrispondenti (es.COM5 9600-7-E-1).
Ora il software ClearTerminal è collegato con il modem 
attraverso la porta COM selezionata con il nuovo formato di 
carattere.

18. Cliccare sul pulsante "16 - AT(and)W" presente nella barra
verticale a sinistra. Attendere la risposta "OK" dal modem.

19. Cliccare sul pulsante "17 - AT+CFUN=1" presente nella
barra verticale a sinistra. Il modem si resetta. Attendere la
risposta "OK" dal modem.

20. Cliccare sul pulsante "18 - OK" presente nella barra
verticale a sinistra. Attendere la risposta "OK" dal modem.
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• PINOUT DB9 Interfaccia  RS232-RS485 (RS232)
Il dettaglio della funzione di ogni PIN è riportato nella seguente
tabella:

• PINOUT morsetto 3 poli Interfaccia RS232-RS485 (RS485)
Il dettaglio della funzione di ogni PIN è riportato nella seguente
tabella:

• Esempio di collegamento a contatore Elster A1700
Il contatore Elster A1700 ha l'interfaccia seriale RS232 integrata nel
contatore, con connettore d'uscita DB25.
Il contatore Elster A1700 è sempre fornito con un cavo adattatore 
da DB25 a DB9 femmina, di conseguenza si può collegare
direttamente il modem al contatore.
Nel caso in cui il cavo adattatore da DB25 a DB9 non sia reperibile,
per eseguire il collegamento si deve eseguire il cablaggio della porta
seriale RS232 secondo il seguente schema:

DB9 Interfaccia RS232-RS485 (Easy Airlink Wall)
PIN NUMBER FUNZIONE DESCRIZIONE

1 NON CONNESSO
2 RxD Received Data
3 TxD Transmit Data
4 DTR Data Terminal Ready
5 GND Ground
6 NON CONNESSO
7 RTS Request To Send
8 CTS Clear To Send
9 NON CONNESSO

Elster A1700 DB9 Interfaccia RS232-RS485
PIN NUMBER DB25 FUNZIONE PIN NUMBER

2 TxD 3
3 RxD 2
7 GND 5

NOTA: informarsi preventivamente se il produttore del contatore 
fornisce un cavo di adattamento per la porta seriale RS232 con 
terminazione tipo DB9 maschio. 

DB9 Interfaccia RS232-RS485 (Easy Airlink Wall)
PIN NUMBER FUNZIONE DESCRIZIONE

1 GND Ground
2 (A)- Data (A)-
3 (B)+ Data (B)+

1 2 3
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• Esempio di collegamento a contatore EMH LZQJ-XC FW
Il contatore EMH LZQJ-XC FW ha l'interfaccia seriale RS232
integrata nel contatore, disponibile su morsettiera oppure su un
connettore RJ12. Per eseguire il collegamento si deve eseguire
il cablaggio della della porta seriale RS232 secondo il seguente
schema:

• Esempio di collegamento a contatore ISKRAMECO MT831 e MT860
I contatori ISKRAMECO MT831 e MT860 non hanno l'interfaccia
seriale RS232 integrata nel contatore, quindi è necessario
utilizzare il modulo di comunicazione ISKRAMECO MK-2-3.
Tale modulo di comunicazione ha l'interfaccia seriale RS232
su connettore RJ11/RJ12, di conseguenza si deve eseguire il
cablaggio della porta seriale RS232 secondo il seguente schema:

EMH LZQJ-XC FW DB9 Interfaccia RS232-RS485
PIN NUMBER RJ12 FUNZIONE PIN NUMBER

1 GND 5
2 TxD 3
3 RxD 2

ISKRAMECO MT831 e MT860 DB9 Interfaccia RS232-RS485
PIN NUMBER RJ11 FUNZIONE PIN NUMBER

3 RxD 2
4 TxD 3
5 GND 5

codice cavo adattatore: AC.060.001.02  Adattatore modem 595 a misuratore EMH 
LZQJ-XC FW con cavo 50cm

codice cavo adattatore: AC.060.001.01  Adattatore modem 595 a misuratore ISKRA 
MT831 e MT860 con cavo 50cm

1 6

• Esempio di collegamento a ITRON SL7000 e ACE6000

Il contatore ITRON SL7000 e ACE6000 ha l'interfaccia seriale 
RS232 integrata nel contatore, disponibile su RJ45. 
Per eseguire il collegamento si deve eseguire il cablaggio della 
seriale RS232 secondo il seguente schema:

• Esempio di collegamento a DPEE TH40C
Il contatore DPEE TH40C ha l'interfaccia seriale RS232 integrata
nel contatore, disponibile su morsettiera.
per eseguire il collegamento si deve eseguire il cablaggio della
seriale RS232 secondo il seguente schema:

HITEKS by Shitek Technology Srl
via Malerbe, 3 - 36040 Grumolo delle Abbadesse (VI) - 
Italia www.shitek.it - info@shitek.it
Per assistenza tecnica: support@shitek.it

ITRON SL7000 e ACE6000 DB9 Interfaccia RS232-RS485
PIN NUMBER RJ45 FUNZIONE PIN NUMBER

1 V+ -
2 - -
3 - -
4 RxD 2
5 TxD 3
6 GND 5
7 DTR 4
8 - -

DPEE TH40C DB9 Interfaccia RS232-RS485
NUMERO MORSETTO FUNZIONE PIN NUMBER

24 GND 5
25 RxD 2
26 TxD 3

• Esempio di collegamento a Landis + Gyr ZMD310 -
ZMD405  - ZMD410

Il contatore Landis + Gyr ZMD310 / ZMD405 / ZMD410 ha 
l'interfaccia seriale RS232 integrata nel contatore, oppure su 
modulo di espansione, disponibile su morsettiera oppure su un 
connettore RJ12. Per eseguire il collegamento si deve eseguire il 
cablaggio della porta seriale RS232 secondo il seguente schema:

Landis + GYR ZMD 310/405/410 DB9 Interfaccia RS232-RS485
PIN NUMBER RJ12 FUNZIONE PIN NUMBER

1 - -
2 TxD 3
3 GND 5
4 - -
5 RxD 2
6 - -

1 6

codice cavo adattatore: AC.060.001.04  Adattatore modem 595 a misuratore Landis 
ZMD310 – ZMD405 – ZMD410 cavo 50cm

codice cavo adattatore: AC.060.001.03  Adattatore modem 595 a misuratore ITRON 
SL7xxx con cavo 50cm

DPEE TH40C CAVO ADATTATORE
NUMERO MORSETTO FUNZIONE COLORE

24 GND BLU
25 RxD ROSSO
26 TxD BIANCO

codice cavo adattatore: AC.060.001.05 Adattatore modem 595 a misuratore ISKRA 
MT851, DPEE TH40C, LZQJ-XC cavo 50cm

• Esempio di collegamento a contatore CEWE PROMETER W e R
I contatori CEWE PROMETER nei modelli R e W hanno
l'interfaccia RS232 integrata nel contatore, disponibile con
connettore DB9 maschio. Di conseguenza si può collegare
il contatore al connettore DB9 dell'interfaccia RS232-RS485
usando un cavo seriale diritto DB9 maschio-femmina (non
fornito).

1 2

6

3

7

4

8

5

9

In alternativa tale contatore può avere anche la seriale RS485  
integrata nel contatore, oppure su modulo di espansione, 
disponibile su morsettiera oppure su un connettore RJ12.
Per eseguire il collegamento si deve eseguire il cablaggio della 
porta seriale RS485 secondo il seguente schema:

RS485 - Landys + GYR ZMD 310/405/410
PIN NUMBER RJ12 FUNZIONE

1 Ground
2 A
3 B

• Esempio di collegamento a contatore ISKRAMECO MT851
Il contatore ISKRAMECO MT851 ha l'interfaccia seriale RS232
integrata nel contatore, disponibile su morsettiera. Per eseguire
il collegamento si deve eseguire il cablaggio della porta seriale
RS232 secondo il seguente schema:

ISKRAMECO MT851 DB9 Interfaccia RS232-RS485
NUMERO MORSETTO DB25 FUNZIONE PIN NUMBER

27 RxD 2
28 GND 5
29 TxD 3

ISKRAMECO MT851 CAVO ADATTATORE
NUMERO MORSETTO FUNZIONE COLORE

27 RxD ROSSO
28 GND BLU
29 TxD BIANCO

codice cavo adattatore: AC.060.001.05 Adattatore modem 595 a misuratore ISKRA 
MT851, DPEE TH40C, LZQJ-XC cavo 50cm


